
CGPM

ACOMETIDA

CONTADOR
TRIFÁSICO
BODEGA

ASCENSOR
20000W

4x10+TTx10mm2Cu
Tetrap.Sobre Pared 0.6/1 kV, XLPE

MONTACARGAS

4x10+TTx10mm2Cu
Tetrap.Sobre Pared 0.6/1 kV, XLPE

GRUPO DE PRESIÓN FLUXORES

Grupo de Presión B.I.E.

Alumbrado Escalera Módulo 5

Alumbrado Escalera Módulo 62x1.5+TTx1.5mm2Cu

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
ALUMBRADO ESCALERAS

I.MAG.II
10 A

I.MAG.II
10 A

I.DIF.II
25A.30 mA

Extinción de Incendios

CUADRO GENERAL DEL EDIFICIO,
SITUADO EN SOTANO

SALA DE BOTELLAS Y CATAS

GRUPOS PRESION AGUA

CUADRO  DE DISTRIBUCION DE ASCENSORES

ASCENSORES

CUADRO DE DISTRIBUCION DE USOS VARIOS
EN PLANTA SÓTANO, JUNTO A ESCALERA

CUADRO DE DISTRIBUCION EN CUARTO DE CONTADORES
Y GRUPOS DE PRESION DE AGUA

CUADRO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO DE ESCALERAS EN
CONSERJERIA

20000W

CUADRO DE DISTRIBUCION SALA DE BARRICAS

Alumbrado central 1

Alumbrado central 2

Alumbrado perimetral

Alumbrado almacén

Central de Deteccion y Alarma de Incendios

C. Robo

Abrepuertas

Reserva

SERVICIOS VARIOS

CUADRO DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS VARIOS EN
PLANTA BAJA, JUNTO CONSERJERIA

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC TC-1 baños

TC-2 Instalaciones

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

I.MAG.II
10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

Alumbrado Pasillo 1

Alumbrado Pasillo interior

Alumbrado Baños

Alumbrado Almacén Residuos
I.DIF.
25A.30 mA

I.DIF.
25A.30 mA

4x1.5+TTx1.5mm2Cu

4x2.5+TTx2.5mm2Cu

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC TC-1

TC-22x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

I.MAG.II
10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

I.DIF.
25A.30 mA

I.DIF.
25A.30 mA

4x1.5+TTx1.5mm2Cu

4x2.5+TTx2.5mm2Cu

SALA DE BARRICAS

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Alumbrado Instalaciones

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC TC-1 botellas

TC-2 botellas

TC-3 catas

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Alumbrado Sala de botellas 1

I.DIF.
25A.30 mA

I.DIF.
25A.30 mA

4x1.5+TTx1.5mm2Cu

4x2.5+TTx2.5mm2Cu

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Alumbrado Sala de botellas 2

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Alumbrado Almacén botellas

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Alumbrado Catas

CUADRO DE DISTRIBUCION SALAS DE BOTELLAS Y CATAS

TC-3 catas2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

TC-3 Instalaciones

TC-4 Instalaciones

USOS VARIOS P.SÓTANO
2x1.5+TTx1.5mm2Cu

I.MAG.II
10 A Emergencia

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Emergencia

Emergencia2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

CUADRO DE DISTRIBUCION DE ZONAS GENERALES  EN RECEPCIÓN

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC TC-1 Hall

TC-2 Hall

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

I.MAG.II
10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

Alumbrado Pasillo P.Baja

Alumbrado Hall

Alumbrado Recepción

I.DIF.
25A.30 mA

I.DIF.
25A.30 mA

4x1.5+TTx1.5mm2Cu

4x2.5+TTx2.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

TC-3 Recepción

TC-4 Recepción

ZONAS GENERALES P.BAJA

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Emergencia

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Baños

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A TC-5 Baños

CUADRO DE DISTRIBUCION DE OFICINAS

2x1.5+TTx1.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC TC-2 Oficinas

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

I.MAG.II
10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

Alumbrado Oficina 1

Alumbrado Oficina 2

I.DIF.
25A.30 mA

I.DIF.
25A.30 mA

4x1.5+TTx1.5mm2Cu

4x2.5+TTx2.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

TC-3 Oficinas

TC-4 Oficinas

OFICINAS

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

TC-5 Oficinas

CUADRO DE DISTRIBUCION DE OFICINA

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC TC-1 Oficina

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Alumbrado Recepción
I.DIF.
25A.30 mA

I.DIF.
25A.30 mA

4x1.5+TTx1.5mm2Cu

4x2.5+TTx2.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

OFICINA

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

TC-2 Oficina

TC-3 Oficina

TC-4 Oficina

TC-5 Oficina

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC TC-1 Oficinas

I.MAG.II
16 A

TC-6 Oficinas

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Emergencia

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

Emergencia

CUADRO DE DISTRIBUCION DE SALA DE FABRICACIÓN

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

TC-1
I.MAG.II

16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

I.DIF.
25A.30 mA

I.DIF.
25A.30 mA

4x1.5+TTx1.5mm2Cu

4x2.5+TTx2.5mm2Cu
2x2.5+TTx2.5mm2Cu

450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

SALA DE FABRICACIÓN

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

TC-2

TC-3

TC-4

TC-5

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

2x1.5+TTx1.5mm2CuI.MAG.II
10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

Alumbrado L1

Alumbrado L2

Alumbrado L3

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

Emergencia2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

Alumbrado L4

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A TC-6

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

Alumbrado Pasillo P.1

Alumbrado Patio

10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Alumbrado Pasillo P.1

I.MAG.II
16 A

CUADRO GENERAL DEL EDIFICIO,
SITUADO EN PLANTA BAJA

CUADRO DE DISTRIBUCION ZONA TRABAJADORES

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC TC-1 Vestuario 1

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

I.DIF.
25A.30 mA

I.DIF.
25A.30 mA

4x1.5+TTx1.5mm2Cu

4x2.5+TTx2.5mm2Cu

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

ZONA TRABAJADORES

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A

TC-2 Vestuario 2

TC-3 Sala de estar

TC-4  Sala de estar

TC-5 Sala de estar

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

Vestuario 1

Vestuario 2

Comedor

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

Emergencia2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A

Sala de estar

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A TC-6 Sala de estar

2x1.5+TTx1.5mm2Cu
I.MAG.II

10 A Sala de estar

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A TC-7 Sala de estar

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A TC-8 Sala de estar

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A TC-9 Sala de estar

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A TC-10 Sala de estar

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A TC-11 Comedor

2x2.5+TTx2.5mm2Cu
450/750 V, PVC

I.MAG.II
16 A TC-12 Comedor

CUADRO GENERAL DEL EDIFICIO,
SITUADO EN PLANTA ALTA

PRO
Y

E
CTO

:

U
niversidad de

A
lm

ería.

PLA
N

O
:

D
E

PA
RTA

M
EN

TO
:

RE
A

LIZ
A

D
O

:
Rodríguez Requena, Pilar

FIRM
A

:

FE
CH

A
:

E
SCA

LA
:

N
º PLA

N
O

:
E

LE
CTRICID

A
D

.
E

SQ
U

E
M

A
 U

N
IFILA

R.
N

º30

D
ISE

Ñ
O

 Y
 CO

N
STRU

CCIÓ
N

 D
E

 U
N

A
 BO

D
E

G
A

 CO
N

CU
BIE

RTA
 SO

LA
R PA

RA
 E

LA
BO

RA
CIÓ

N
 D

E
 V

IN
O

S
G

E
N

E
RO

SO
S

Ingeniería Rural

Junio
2011

E
.S.I.

E
scuela Superior de Ingeniería


